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RECARGA DE MATAFUEGOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1º: El presente Pliego, tiene por  objeto establecer las bases para la revisión,  recarga y/o presurización de los extintores,como también la prueba hidráulica de las mangas de incendio pertenecientes a esta Corporación, cuyo detalle obra en planilla de presupuesto.

ARTÍCULO 2º: Los interesados en participar de la presente contratación, deberán adjuntar a la oferta la documentación que se detalla a continuación:

a) Constancia de Inscripción en el Registro correspondiente de Recargadores Habilitados de la Secretaria de Política Ambiental de la Provincia de Bs. As.

b) Antecedentes: Listado de empresas que en la actualidad prestan servicios de similares características.
c) Certificación actualizada de Norma IRAM 3517(para extintores) y Norma IRAM 3594 para mangas de incendio,y sellos  OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable). 
d) Presentar detalle de vehículos y personal que dispone para la logística de la recarga. 
ARTICULO  3º: La División de Seguridad Laboral y ambiente realizará inspecciones a la planta de recarga de la empresa designada. 

ARTICULO 4º: La supervisión de las tareas en la CMCBA serán supervisadas por la División de Seguridad Laboral y Ambiente, y División de Patrimonio físico. 
ARTICULO 5°: La secuencia a realizar en el procedimiento de retiro de los extintores/mangas será: 
1. Retiro de remaches de cierre, extintor a recargar y mangas para la prueba hidráulica.
2. Colocar el extintor sustituto y mangas de reserva. 

3. Cuando se instalen los elementos de extinción, reponer remaches de 5x12 mm y arandelas planas de 3/16 pulgadas. Para realizar el cierre de nichos y gabinetes en caso de mangas. 

ARTICULO 6º: Los mecanismos de control de las recargas serán los establecidos por la Ley Nacional de Higiene y Seguridad Nº 19587; Decreto Reglamentario 351/79; y único sello oficial obligatorio  en conformidad con las normas IRAM y Leyes 11.459  Dcto. 4992/90 .
ARTICULO 8º:    Penalidades: Se aplicara una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total del contrato por día de atraso con relación a lo indicado en el ART. 10 incisos c) y e) del presente pliego.  En caso de detectarse negligencia o incumplimiento de los trabajos encomendados, se aplicara una multa equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

La aplicación  de estas sanciones  por mas de dos veces (consecutivas o no), dará lugar a la rescisión del contrato con perdida total de la Garantía de Adjudicación.

ARTÍCULO 9º: El Recargador será responsable por la pérdida parcial o total de los extintores que retire, debiendo realizar su reposición con otras unidades de iguales características técnicas y estado de conservación, previa verificación y aprobación por parte de esta CMC.

ARTÍCULO 10º: Memoria descriptiva del servicio:

A) El Recargador deberá retirar los matafuegos por lotes (de 30/50 unidades como mínimo)  de los Sectores que indique el Área de Higiene y Seguridad. En caso de solicitarse, deberá dejar como mínimo un 30 % del total de los equipos retirados con extintores de reserva de su propiedad a fin de no resentir el poder extintor del sector/ sectores.

B) El Recargador suministrara al Área de Higiene y Seguridad un remito conteniendo un detalle de los extintores retirados.
C) El plazo de entrega de los matafuegos recargados, será de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de su aprobación.
ANEXO I

Listado de los elementos y equipos de lucha contra incendio

	CANTIDAD
	ELEMENTO
	TIPO
	CAPACIDAD (KG)
	SERVICIO A CONTRATAR

	241
	EXTINTORES
	ABC
	10 KG
	MANTENIMIENTO

	4
	EXTINTORES
	ABC
	50 KG
	MANTENIMIENTO

	12
	EXTINTORES
	ABC
	5 KG
	MANTENIMIENTO

	4
	EXTINTORES
	ABC
	25 KG
	MANTENIMIENTO

	9
	EXTINTORES
	CO2
	7 KG
	MANTENIMIENTO

	3
	EXTINTORES
	CO2
	5 KG
	MANTENIMIENTO

	2
	EXTINTORES
	AFFF
	10 KG
	MANTENIMIENTO

	2
	EXTINTORES
	K
	10 KG
	MANTENIMIENTO

	4
	EXTINTORES
	K
	5 KG
	MANTENIMIENTO

	15
	EXTINTORES
	HCFC
	5KG
	MANTENIMIENTO

	68
	MANGAS DE INCENDIO
	Largo: 25

mts.
	___________
	PRUEBA HIDRAULICA



